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Οσμή / Odor ORGANOLEPTIC ΑΟΣΜΟ   Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ 
ασυνήθους μεταβολής

Γεύση / Taste ORGANOLEPTIC ΑΓΕΥΣΤΟ   Αποδεκτή
pH XT - 46 pH meter 7,87 Μονάδες pH  

Αγωγιμότητα - E.C. (20οC) ΧΝ 02 APHA 2510 23η ΕΚΔΟΣΗ, 
2017 276 μS / cm-1 2500 μS cm-1

Θολότητα - T XN 31 In house method with 
HANNA kit test

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,11) FTU Αποδεκτή στους καταναλωτές 

και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Υπολειμματικό Χλώριο XN-30 In house based EPA 330.5 0,03 mg/l  

Βόριο - B XN 35 ISO 9390 / 1990 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,03) mg/l 1 mg/l

Χλωριούχα - Cl XN-09 In house APHA 4500-Cl B 13,47 mg/l 250 mg/l

ΝΙΤΡΙΚΑ -ΝΟ3 XN-08 In house APHA 4500-NO3- 
20η ΕΚΔΟΣΗ , 1998 1,42 mg/l  

Ολικός οργανικόςάνθρακας (TOC) XN 41 Merck Kit test MERCK 
1.14878.0001 7,2 mg / l άνευ ασυνήθους μεταβολής

Οξειδωσιμότητα XN-37 ISO ΕΛΟΤ 827 / 1986 0,24 mg/l 5 mg/l O2

Θειικά - SO4 XN 28 In house APHA 4500 E,23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 41,99 mg/l 250 mg/l

Na - ΝΑΤΡΙΟ XN 14 In house method F ASS 6,55 mg/l 200
ΧΡΩΜΑ / COLOUR ORGANOLEPTIC <5    

Αντιμόνιο - Sb XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,29) μg/l 5 μg/l

Αρσενικό –As XN-15 In house based ΑAS 2,45 μg/l 10 μg/l

Benzene - Βενζόλιο OE-7.0-140 (GC-MS) ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,1) μg/l 1 μg/l

Benzo(a)pyrene XT - 74 HPLC-RF ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,0025) μg/kg 0,010 μg/l

Βρωμικά ΧΝ-45 HPLC-IC DERIVATIZATION ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,6) μg/l 10 μg/l

Κάδμιο - Cd XN 15 In house based in 3111 
Α&Β

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,16) μg/l 5 μg/l

Χρώμιο –Cr XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,89) μg/l 50 μg/l
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Χαλκός - Cu
ΧΤ 28 Εσωτερική μέθοδοσ με 
χρηση F AAS και 
φασμαοφωτομετρία εκπομπής

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,12) mg/l 2 mg/l

Κυανιουχα - CN ΧΝ-32 In house Merck 
Spectroquant 1.09701

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=2) μg/l 50 μg/l

1,2 dichloroethane - 1,2 
διχλωροαιθάνιο OE-7.0-140 (GC-MS) ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED (LOD=0,6) μg/l 3,0 μg/l

Φθοριούχα - F XN-26 In house method UV/VIS 
with Merck kit

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,042) mg/l 1,5 mg/l

Μόλυβδος -Pb XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,33) μg / l 10 μg/l

Υδράργυρος – Hg XN 16 - In house method HVG ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,15) μg/l 1 μg/l

Νικέλιο-Ni XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,3) μg/l 20 μg/l

ΝΙΤΡΩΔΗ -NO2 ΧΝ 06 In house APHA 4500-NO2 
20η ΕΚΔΟΣΗ, 1998

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,0006) mg/l  

Σελήνιο -Se XN 15 - In house based AAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,35) μg/l 10 μg/l

Πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονανθρακες ,PAH 
sυδρογονάνθρακες - PAH s

XT-120 In-house method based in 
EPA 610 by HPLC/RF

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,0025) μg/l 0,10 μg/l

Trichloroethene - Τριχλωροαιθένιο XI – 45 Purge&trap GC ECD/FID ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,6) μg/l

10μg/l Αθροισμα συγκεντρώσεων 
( τετραχλωροαιθάνιο 
&τριχλωροαιθένιο )

Tetrachloroethane -
Τετραχλωροαιθένιο OE-7.0-140 (GC-MS) ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED (LOD=0,6) μg/l
10μg/l Αθροισμα συγκεντρώσεων 

( τετραχλωροαιθάνιο 
&τριχλωροαιθένιο )

Vinyl chloride ( CH2:CHCl ) -
Βινυλοχλωρίδιο OE-7.0-140 (GC-MS) ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED (LOD=0,03) μg/l 0,50 μg/l

Trihalomethanes total -THM -
Ολικα τριαλογονομεθάνια OE-7.0-140 (GC-MS) ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED (LOD=0,03) μg/l 100 μg/l

Chloroform OE-7.0-140 (GC-MS) ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,03) μg / l  

Bromoform XI – 45 Purge&trap GC ECD/FID ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,03) μg / l  

Acrylamide - Ακρυλαμίδιο OE-7.0-137 (GC-MS/MS) ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,04) μg/l 0,10 μg/l

ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ OE-7.0-79 (GC-MS/MS)
ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED (LOD=0,02-
0,006)

μg / l  

Total coliforms Μ 03 ISO 9308-1 / 2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Escherichia coli M-01 ISO 9308-1:2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100ml 0 cfu/100ml

Intestinal enterococci Μ-03 ISO 7899-2000 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Αριθμός αποικιών στους 22°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 89105

SAMPLE ID FROM: 383598 TO: 383598
PAGE 2 OF 3

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, biolab4@biolab.gr
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC 26333 , TEL 2610310505,FAX 2610310530 info@biolab.com.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC45500, TEL: 2651057878,FAX 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Αριθμός αποικιών στους 37°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

FINAL APPROVAL 
ΛΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ -Mr Lenis Gregory
ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΙΝΑ - Mrs Barda Elina
ΖΑΧΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑ - Mrs Zaxarou Chrysa
ΚΑΨΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - Mrs Kapsala Fotini

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris
Γενικός Διευθυντής

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
THE ANALYSTS

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
APPROVED BY

2023-12-11
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Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 89105

SAMPLE ID FROM: 383598 TO: 383598
PAGE 3 OF 3

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, biolab4@biolab.gr
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC 26333 , TEL 2610310505,FAX 2610310530 info@biolab.com.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC45500, TEL: 2651057878,FAX 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  


