
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER : ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / REPRESENTATIVE : ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 47044 ΤΚ
ΤΗΛ / TEL:2681360801 ΦΑΞ / FAX:2681067690 EMAIL:info@gkaraiskakis.gr  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / SAMPLING FROM : ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMER ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / 
DATE OF SAMPLING : 2024-05-22

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / 
DATE OF RECEIPT :2024-05-22

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / 
START OF TESTING : 2024-05-22

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / 
END OF TESΤING : 2024-05-30

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA /LABS : ARTA

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 401411
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ - ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΗ (ΚΑΦ.)  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Χρώμα XN-36 In house method with 
photometer <1,5 PtCo(Hazen) Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Οσμή / Odor ORGANOLEPTIC ΑΟΣΜΟ   Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ 
ασυνήθους μεταβολής

ΓΕΥΣΗ / FLAVOUR ORGANOLEPTIC ΑΓΕΥΣΤΟ    
Ιόντα Υδρογόνου - Ph 25 
oC

XN 01 APHA 4500-H+ 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 7,25 Μονάδες pH 6,5 εως 9,5

Αγωγιμότητα - E.C. 
(20οC)

ΧΝ 02 APHA 2510 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 471 μS / cm-1 2500 μS cm-1

Θολότητα - T XN 31 In house method with 
HANNA kit test

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0.11) FTU Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Υπολειμματικό Χλώριο XN-30 In house based EPA 
330.5 0,05 mg/l  

Αμμώνιο –NH4 ΧΝ-07 In house APHA 417 B ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,03) mg/l 0,50 mg/l

Eξασθενές χρώμιο –Cr VI ΧΝ 13 In house method UV/VIS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,003) mg / l  

Χρώμιο –Cr XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=1,5) μg/l 50 μg/l

Total coliforms Μ 03 ISO 9308-1 / 2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Escherichia coli M-01 ISO 9308-1:2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100ml 0 cfu/100ml

Intestinal enterococci Μ-03 ISO 7899-2000 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Αριθμός αποικιών στους 
22°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

Αριθμός αποικιών στους 
37°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 401412
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΜΗΛΙΑΝΑ - ΟΙΚΙΑ ΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Χρώμα XN-36 In house method with 
photometer <1,5 PtCo(Hazen) Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 95799

SAMPLE ID FROM: 401411 TO: 401418
PAGE 1 OF 7

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 5 - 23/05/2024

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241,TEL: 2110018100,       ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC: 47132, TEL: 2681021150   
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC: 26333 , TEL: 2610310505, info@biolab.com.gr, biolab4@biolab.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878, biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Οσμή / Odor ORGANOLEPTIC ΑΟΣΜΟ   Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ 
ασυνήθους μεταβολής

ΓΕΥΣΗ / FLAVOUR ORGANOLEPTIC ΑΓΕΥΣΤΟ    
Ιόντα Υδρογόνου - Ph 25 
oC

XN 01 APHA 4500-H+ 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 7,52 Μονάδες pH 6,5 εως 9,5

Αγωγιμότητα - E.C. 
(20οC)

ΧΝ 02 APHA 2510 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 524 μS / cm-1 2500 μS cm-1

Θολότητα - T XN 31 In house method with 
HANNA kit test

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0.11) FTU Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Υπολειμματικό Χλώριο XN-30 In house based EPA 
330.5 0,04 mg/l  

Αμμώνιο –NH4 ΧΝ-07 In house APHA 417 B ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,03) mg/l 0,50 mg/l

Eξασθενές χρώμιο –Cr VI ΧΝ 13 In house method UV/VIS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,003) mg / l  

Χρώμιο –Cr XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=1,5) μg/l 50 μg/l

Total coliforms Μ 03 ISO 9308-1 / 2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Escherichia coli M-01 ISO 9308-1:2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100ml 0 cfu/100ml

Intestinal enterococci Μ-03 ISO 7899-2000 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Αριθμός αποικιών στους 
22°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

Αριθμός αποικιών στους 
37°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 401413
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ - ΚΟΛΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ (ΚΑΦ.)  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Χρώμα XN-36 In house method with 
photometer <1,5 PtCo(Hazen) Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Οσμή / Odor ORGANOLEPTIC ΑΟΣΜΟ   Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ 
ασυνήθους μεταβολής

ΓΕΥΣΗ / FLAVOUR ORGANOLEPTIC ΑΓΕΥΣΤΟ    
Ιόντα Υδρογόνου - Ph 25 
oC

XN 01 APHA 4500-H+ 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 7,36 Μονάδες pH 6,5 εως 9,5

Αγωγιμότητα - E.C. 
(20οC)

ΧΝ 02 APHA 2510 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 458 μS / cm-1 2500 μS cm-1

Θολότητα - T XN 31 In house method with 
HANNA kit test

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0.11) FTU Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Υπολειμματικό Χλώριο XN-30 In house based EPA 
330.5 0,06 mg/l  

Αμμώνιο –NH4 ΧΝ-07 In house APHA 417 B ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,03) mg/l 0,50 mg/l

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 95799

SAMPLE ID FROM: 401411 TO: 401418
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 5 - 23/05/2024

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241,TEL: 2110018100,       ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC: 47132, TEL: 2681021150   
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC: 26333 , TEL: 2610310505, info@biolab.com.gr, biolab4@biolab.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878, biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Eξασθενές χρώμιο –Cr VI ΧΝ 13 In house method UV/VIS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,003) mg / l  

Χρώμιο –Cr XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=1,5) μg/l 50 μg/l

Total coliforms Μ 03 ISO 9308-1 / 2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Escherichia coli M-01 ISO 9308-1:2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100ml 0 cfu/100ml

Intestinal enterococci Μ-03 ISO 7899-2000 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Αριθμός αποικιών στους 
22°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

Αριθμός αποικιών στους 
37°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 401414
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΕΛΑΤΗ - ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΦ.)  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Χρώμα XN-36 In house method with 
photometer <1,5 PtCo(Hazen) Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Οσμή / Odor ORGANOLEPTIC ΑΟΣΜΟ   Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ 
ασυνήθους μεταβολής

ΓΕΥΣΗ / FLAVOUR ORGANOLEPTIC ΑΓΕΥΣΤΟ    
Ιόντα Υδρογόνου - Ph 25 
oC

XN 01 APHA 4500-H+ 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 7,42 Μονάδες pH 6,5 εως 9,5

Αγωγιμότητα - E.C. 
(20οC)

ΧΝ 02 APHA 2510 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 493 μS / cm-1 2500 μS cm-1

Θολότητα - T XN 31 In house method with 
HANNA kit test

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0.11) FTU Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Υπολειμματικό Χλώριο XN-30 In house based EPA 
330.5 0,03 mg/l  

Αμμώνιο –NH4 ΧΝ-07 In house APHA 417 B ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,03) mg/l 0,50 mg/l

Eξασθενές χρώμιο –Cr VI ΧΝ 13 In house method UV/VIS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,003) mg / l  

Χρώμιο –Cr XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=1,5) μg/l 50 μg/l

Total coliforms Μ 03 ISO 9308-1 / 2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Escherichia coli M-01 ISO 9308-1:2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100ml 0 cfu/100ml

Intestinal enterococci Μ-03 ISO 7899-2000 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Αριθμός αποικιών στους 
22°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

Αριθμός αποικιών στους 
37°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 95799

SAMPLE ID FROM: 401411 TO: 401418
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 5 - 23/05/2024

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241,TEL: 2110018100,       ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC: 47132, TEL: 2681021150   
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC: 26333 , TEL: 2610310505, info@biolab.com.gr, biolab4@biolab.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878, biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  



ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 401415
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΔΙΧΟΜΟΙΡΙ - ΠΑΧΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΦ.)  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Χρώμα XN-36 In house method with 
photometer <1,5 PtCo(Hazen) undefined

Οσμή / Odor ORGANOLEPTIC ΑΟΣΜΟ   undefined
ΓΕΥΣΗ / FLAVOUR ORGANOLEPTIC ΑΓΕΥΣΤΟ   undefined

Ιόντα Υδρογόνου - Ph 25 oC XN 01 APHA 4500-H+ 23η ΕΚΔΟΣΗ, 
2017 7,35 Μονάδες pH undefined

Αγωγιμότητα - E.C. (20οC) ΧΝ 02 APHA 2510 23η ΕΚΔΟΣΗ, 2017 483 μS / cm-1 undefined

Θολότητα - T XN 31 In house method with HANNA 
kit test

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED 
(LOD=0.11) FTU undefined

Υπολειμματικό Χλώριο XN-30 In house based EPA 330.5 0,04 mg/l undefined

Αμμώνιο –NH4 ΧΝ-07 In house APHA 417 B ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED 
(LOD=0,03) mg/l undefined

Eξασθενές χρώμιο –Cr VI ΧΝ 13 In house method UV/VIS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED 
(LOD=0,003) mg / l undefined

Χρώμιο –Cr XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED 
(LOD=1,5) μg/l undefined

Total coliforms Μ 03 ISO 9308-1 / 2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED cfu/100 ml undefined
Escherichia coli M-01 ISO 9308-1:2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED cfu/100ml undefined
Intestinal enterococci Μ-03 ISO 7899-2000 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED cfu/100 ml undefined
Αριθμός αποικιών στους 22°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED cfu/ml undefined
Αριθμός αποικιών στους 37°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED cfu/ml undefined

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 401416
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΔΙΑΣΕΛΟ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΟΣ (ΚΑΦ.) ΠΕΤΡΑΔΙ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Χρώμα XN-36 In house method with 
photometer <1,5 PtCo(Hazen) Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Οσμή / Odor ORGANOLEPTIC ΑΟΣΜΟ   Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ 
ασυνήθους μεταβολής

ΓΕΥΣΗ / FLAVOUR ORGANOLEPTIC ΑΓΕΥΣΤΟ    
Ιόντα Υδρογόνου - Ph 25 
oC

XN 01 APHA 4500-H+ 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 7,55 Μονάδες pH 6,5 εως 9,5

Αγωγιμότητα - E.C. 
(20οC)

ΧΝ 02 APHA 2510 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 478 μS / cm-1 2500 μS cm-1

Θολότητα - T XN 31 In house method with 
HANNA kit test

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0.11) FTU Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Υπολειμματικό Χλώριο XN-30 In house based EPA 
330.5 0,04 mg/l  

Αμμώνιο –NH4 ΧΝ-07 In house APHA 417 B ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,03) mg/l 0,50 mg/l

Eξασθενές χρώμιο –Cr VI ΧΝ 13 In house method UV/VIS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,003) mg / l  

Χρώμιο –Cr XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=1,5) μg/l 50 μg/l

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 95799

SAMPLE ID FROM: 401411 TO: 401418
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 5 - 23/05/2024

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241,TEL: 2110018100,       ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC: 47132, TEL: 2681021150   
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC: 26333 , TEL: 2610310505, info@biolab.com.gr, biolab4@biolab.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878, biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  



Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 95799

SAMPLE ID FROM: 401411 TO: 401418
PAGE 5 OF 7

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 5 - 23/05/2024

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241,TEL: 2110018100,       ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC: 47132, TEL: 2681021150   
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC: 26333 , TEL: 2610310505, info@biolab.com.gr, biolab4@biolab.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878, biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Total coliforms Μ 03 ISO 9308-1 / 2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Escherichia coli M-01 ISO 9308-1:2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100ml 0 cfu/100ml

Intestinal enterococci Μ-03 ISO 7899-2000 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Αριθμός αποικιών στους 
22°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

Αριθμός αποικιών στους 
37°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 401417
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΚΑΦΕ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Χρώμα XN-36 In house method with 
photometer <1,5 PtCo(Hazen) Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Οσμή / Odor ORGANOLEPTIC ΑΟΣΜΟ   Αποδεκτή καταναλωτές και άνευ 
ασυνήθους μεταβολής

ΓΕΥΣΗ / FLAVOUR ORGANOLEPTIC ΑΓΕΥΣΤΟ    
Ιόντα Υδρογόνου - Ph 25 
oC

XN 01 APHA 4500-H+ 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 7,24 Μονάδες pH 6,5 εως 9,5

Αγωγιμότητα - E.C. 
(20οC)

ΧΝ 02 APHA 2510 23η 
ΕΚΔΟΣΗ, 2017 458 μS / cm-1 2500 μS cm-1

Θολότητα - T XN 31 In house method with 
HANNA kit test

ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0.11) FTU Αποδεκτή στους καταναλωτές και 

άνευ ασυνήθους μεταβολής

Υπολειμματικό Χλώριο XN-30 In house based EPA 
330.5 0,03 mg/l  

Αμμώνιο –NH4 ΧΝ-07 In house APHA 417 B ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,03) mg/l 0,50 mg/l

Eξασθενές χρώμιο –Cr VI ΧΝ 13 In house method UV/VIS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=0,003) mg / l  

Χρώμιο –Cr XN 15 In house based ΑAS ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED (LOD=1,5) μg/l 50 μg/l

Total coliforms Μ 03 ISO 9308-1 / 2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Escherichia coli M-01 ISO 9308-1:2014 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100ml 0 cfu/100ml

Intestinal enterococci Μ-03 ISO 7899-2000 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 
DETECTED cfu/100 ml 0 cfu/100ml

Αριθμός αποικιών στους 
22°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

Αριθμός αποικιών στους 
37°C Μ-02 ISO 6222/1999 ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT 

DETECTED cfu/ml άνευ ασυνήθους μεταβολής

notes: Τα στοιχεία και τα δεδομένα για τη δειγματοληψία έχουν δοθεί από τον πελάτη και το εργαστήριο δε φέρει καμιά ευθύνη / The data 
and data for sampling have been provided by the customer and the laboratory bears no responsibility

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 95799

SAMPLE ID FROM: 401411 TO: 401418
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 5 - 23/05/2024

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241,TEL: 2110018100,       ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC: 47132, TEL: 2681021150   
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FINAL APPROVAL 
ΛΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ -Mr Lenis Gregory
ΖΑΧΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑ - Mrs Zaxarou Chrysa
ΚΑΨΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - Mrs Kapsala Fotini

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris
Γενικός Διευθυντής

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
THE ANALYSTS

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
APPROVED BY

2024-05-30

END OF CERTIFICATE 95799

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
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PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 5 - 23/05/2024
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